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1. Revise regularmente la resistencia de aislación entre el bobinado de la bomba y la carcasa 
del motor. La resistencia de aislación en frío no debe ser menor a 50 MΩ. De lo contrario deben 
hacerse revisiones por personal calificado. La bomba no debe ponerse a trabajar sin tener la 
aislación adecuada.

2. Los siguientes pasos deben seguirse para desarmar y reparar la bomba en mantenimientos 
regulares o en caso de problemas:
Desarme: Revise todas las parte vulnerables incluyendo rodamientos, sello mecánico, impulsor 
válvula de no retorno, etc. Cambiar si algún componente se encuentra dañado.
Prueba de presión: Pruebas con aire o agua a presión (0,2 MPa) deben realizarse después de 
reparaciones o mantenimientos hechos a la bomba. La prueba debe durar al menos 5 minutos 
y no debe haber filtración o pérdida de ningún tipo.

3. Se deben tomar precauciones para evitar que se deposite escarcha o hielo, sobre todo a 
temperaturas menores a 4°C para evitar que se agriete la bomba.

4. Si la bomba no será usada por un tiempo prolongado, quite o suelte el tapón de drenaje y 
cubra con algún componente antioxidante. Guarde la bomba en un lugar fresco y seco.

8. Para bombas elevadoras, evite alcanzar la altura de elevación máxima y para bombas 
centrífugas, utilícela en el rango establecido de altura para evitar daños por descarga.

9. Revise el nivel de agua para ver que no baje y que no permita que el extremo inferior de la 
tubería de admisión o la válvula de retención queden fuera del agua.

10. Durante el uso, para ajustar la posición de la bomba o antes de tocar la bomba, corte el 
suministro eléctrico para evitar accidentes.

    MANTENIMIENTO
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CONTACTO

ROWA S.A.
Puerto Rico 1255 esq. Cuyo
Martínez (1640), Buenos Aires.
Tel.: 011-4717-1405 (rotativas)
Mail: consultas@rowa.com.ar
Web: www.bombasrowa.com

GARANTÍA

A.- El producto ha sido diseñado y fabricado para un correcto funcionamiento libre de problemas 
cuando se utilice para los propósitos para los que ha sido diseñado, se instale y opere según el 
manual de instalación suministrado. ROWA S.A. de acuerdo a las condiciones aquí contenidas 
y sujeta a las mismas, garantiza por un período de 2 años a partir de la fecha de compra 
del nuevo producto, al dueño original contra desperfectos fehacientemente comprobados de 
algún componente, bajo condiciones normales de uso y servicio, cuando haya sido instalado y 
conectado correctamente.
En el caso de que el producto se descomponga o falle, dentro del período de 2 años de garantía, 
ROWA S.A. reparará la falla del producto, y/o reemplazará cualquier parte defectuosa sin ningún 
costo. Los riesgos de pérdida o daño durante el transporte serán de responsabilidad del cliente. 
Si se suministraron o se reemplazaron nuevas partes en el lugar de localización del producto, 
los costos de mano de obra incluyendo montaje, desmontaje y viajes estarán a cargo del cliente.

B.- Los reclamos hechos bajo esta garantía deben ser acompañados por la factura de compra la 
cual contenga fecha de compra, modelo y el número de serie del producto en concordancia con 
el membrete del producto presentado. También el nombre, la dirección y el número telefónico 
del reclamante.

C.- Esta garantía no ampara (por lo que será con cargo para el usuario) instalación, limpieza, 
así como tampoco reparaciones necesarias por causa de accidentes, golpes, caídas, mal uso, 
instalación incorrecta o inadecuada, errores en el conexionado eléctrico, desgaste producido uso 
inadecuado o excesivo del producto, daños producidos por sulfatación, humedad, exposición 
a fuentes de calor excesivo, rayos o cambios bruscos de tensión eléctrica, uso del producto 
con tensiones distintas a las especificadas en el membrete, uso de abrasivos, exposición a 
condiciones corrosivas, ataque de animales (insectos, roedores, etc.), inundaciones, entrada 
de agua y/o arena a partes no destinadas a tal fin, defectos causados debido a la adaptación 
de piezas y/o accesorios que no pertenezcan al producto, reparaciones por personas ajenas 
al servicio técnico oficial, así como de cualquier otra causa derivada de la no-observancia de 
normas establecidas en el manual de instrucciones que acompaña a este producto.

La garantía prestada por ROWA S.A. se limita de la manera establecida en las cláusulas 
anteriores con respecto a los desperfectos cubiertos y al tiempo de vigencia de la misma. 
En especial la garantía prestada no se extiende a ninguna otra pérdida o daño de cualquier  
clase sufrido por el cliente o por terceros, aunque dicha pérdida o daño se produzca en relación 
con el producto o como resultado del mismo o cualquiera de sus partes componentes. La 
reparación de nuestros productos se realizará en nuestra planta.

0202-015210-19

Nota: Estos equipos no cuentan con Servicio Técnico a domicilio.


